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1.  OPSTIPODACI

1.1 Predmet ispitivanja:
Cevi od PP- R-a i odgovarajuci fitinzi za pritisak PN 20 bara za ku¢ne
instalacije za toplu i hladnu vodu.

1.2 Narucilac:
SKALA M, Milutina Milankovi¢a 1C, 11 070 Novi Beograd.

1.3 Proizvodac:
Hakan Plastik Turska.

1.4 Datum uzorkovanja:
Predstavnik Instituta je uzorkovao cevi i fitinge , dana 05.06.2012.god (LZ
DSM 259 br. 012/12).

1.5 Koli¢ina uzorka upucena na ispitivanje:

1.5.1 Od cevi PP-R za pritisak PN 20 bara

od
od
od
od
od
od
od
od

precnika
precnika
pre¢nika
precnika
pre¢nika
precnika
pre€nika
precnika

@20mm
@25mm
@32mm
@40mm
@50mm
@63mm
@75mm
@90mm

1.5.2 0Od fitinga PP-R 5
Luk 90°,luk45° lukM/Z,spojnica,redukcija,zavrina kapa, T-komad,
T-redukcija,spojnica,toak ventil kugla ventil.

1.5

1.6

1.7

dva komada cevi duzine 1m
dva komada cevi duzine 1m
dva komada cevi duzine 1m
dva komada cevi duzine 1m
dva komada cevi duzine 1m
dva komada cevi duzine 1m
dva komada cevi duzine 1m
dva komada cevi duzine 1m

Datum pocetka ispitivanja
05.06.2012.god.

Ispitivanje izvrsili
Stevan Zotovi¢ dipl.ing.
Ruza Najdovska tehniéar.

Datum izdavanja izvestaja
13.06.2012.god.
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1.8 Metode ispitivanja:
Ispitivanje gore navedenih cevi i fitinga za kucne instalacije za toplu i
hladnu vodu je izvr§eno prema standardima:
SRPS EN ISO 15 874-2
Cevovodni sistemi od plastiénih materijala za instalaciju tople i hladne
vode — PP polipropilen. Deo 2:Cevi
SRPS EN ISO 15 874-3
Cevovodni sistemi od plasti&nih materijala za instalaciju tople i hladne
vode — PP polipropilen. Deo 3:Fitinzi

9 Merna i regulaciona oprema:
9.1 Cirkometar (meraé& obima) PREISSER Nemacka opsega 20 do 350
mm, rezolucije 0.1mm.

1.9.2 Pomi&no merilo za spoljasnja merenja KNUTH Nemacka opsega do
300mm, Rezolucije 0.02mm.

1.9.3 Sarpijevo klatno -malo, VEB Nemacka mernog opsega % Nm.

1.94 Suécr)xica INSTRUMENTARIA Hrvatska ST 5 opsega regulacije 50 do
200°C.

1.10 Uzorak za ispitivanje
Cevi od PP-R-a.
Fitinzi od PP-R-a.
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3. MISLJENJE

Navedeni rezultati ispitivanja dostavljenih elemenata kuéne instalacije za toplu i hladnu vodu :
Cevi od PP-R za pritisak PN 20 bara pre¢nika od
@20mm, @25mm, @32mm, @40mm, @50mm, F63mm, @75mm i @90mm
i odgovaraluéih fitinga navedenih u tacki 1.5.2 ovog izvestaja
proizvodaca:
Hakan Plastik Turska
zadovoljavaju
ispitana svojstva iz standarda SRPS EN ISO 15874 pa se prema tome mogu upotrebljavati
za gore navedenu namenu .

Sastavni deo izvestaja DSM 082/12 iz juna 2012 je MiSljenje

Izlozeni rezultati se odnose iskljuéivo na ispitani uzorak. Ne preuzima se
nikakva odgovornost u pogledu verodostojnosti uzorkovanja osim ako je
izvréeno u prisustvu predstavnika Laboratorije. 1zvestaj se ne sme
umnozavati, izuzev u celini, bez odobrenja Laboratorije za ispitivanje
materijala.

Beograd, 13.06.2012.godine

Rukovodilac ispitivanja

Mucgrd Febroll.

Miodrag Pav lovi¢, dipl.inZ.
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